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RAPORT JUDEŢEAN CALITATEA APEI POTABILE 
Anul 2023 
DSP JUD. SATU MARE

1. Nr. total Zone de Aprovizionare : 62

2. Nr. total rezidenţi judeţ: 329.596 LOCUITORI

3. Nr. total de consumatori din judeţ: 269.390 LOCUITORI

4. Nr. total de analize efectuate ( suma analizelor efectuate în cadrul Monitorizării efectuate de DSP şi în cadrul monitorizării efectuate de operator): 21.780


5. Nr. total de analize neconforme/parametru:
 Fe – 67 ; 2,83 % din numărul total de analize efectuate/parametru Fe
Mn – 88 ; 4.48 % din numărul total de analize efectuate/parametru Mn
As – 1 ; 0.25 % din numărul total de analize efectuate/parametru As
Coliformi – 13 ; 0.47 % din numărul total de analize efectuate/parametru Coliformi
Cl residual – 6 ; 0.22 % din numărul total de analize efectuate/parametru Cl residual
Amoniu – 6 ; 0.31 % din numărul total de analize efectuate/parametru Amoniu


[bookmark: _Hlk157085181]6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat:RO.SM.S.001 Mediesu Aurit
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P 
- Nr. total consumatori afectaţi: 1950
- Parametrul neconform: Fe/ Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):28.03-08.11.2023
[bookmark: _Hlk160112427]- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 – T (Deficiențe în tratare )
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 D2 
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1 Altele (în 2024 se va racorda la sistemul de alimentare cu apă Satu Mare)
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale

6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_L_002 Turulung-Halmeu-Batarci
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 5132
- Parametrul neconform: Fe/Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):10.01-15.11.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1- T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – T/C1
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1 -Altele (în data de 15.11.2023 s-a pus în funcțiune STAP nou cu front captare nou)
[bookmark: _Hlk160111885]- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale



6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_003 Agriș-Ciuperceni
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 800
- Parametrul neconform: Fe/Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 16.01-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2/T
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1 W( în anul 2024 se va racorda la STAP Satu Mare)
[bookmark: _Hlk160182062]- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale


6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_004 Sanislău-Ciumești-Berea
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 4137
- Parametrul neconform: Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.01-17.11.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1 – Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale



[bookmark: _Hlk160113836]6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_005 Turț- Gherța Mare
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 3900
- Parametrul neconform: Fe

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.01-11.07.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – T/D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale


6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_006 Gelu-Terebești-Mădăras
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 1060
- Parametrul neconform: Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.01-27.09.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale



6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_007 Dobra-Hurezu
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 1297
- Parametrul neconform: As

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.04-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - C
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – C1
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele (în 2024 se va racorda la sistemul de alimentare cu apă Satu Mare)
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale

6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_008 Tarna Mare
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: S
- Nr. total consumatori afectaţi: 2000
- Parametrul neconform: Fe/ Coliformi/ Cl rezidual

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 01.02-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – T/C1 ( front captare, sursă profunzime, stație tartare nouă)
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1-  WS 
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale



6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_009 Crucișor-Iegheriște-Poiana Codrului
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 2020
- Parametrul neconform: Coliformi

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.09-09.11.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T ( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – T/P2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale

6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_010 Giorocuta
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 434
- Parametrul neconform: Amoniu/Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.02-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - C
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2/C1
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale




6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_013 Valea Vinului
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 1396
- Parametrul neconform: Fe/Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 01.02-12.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – P2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale

6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_016 Apa
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 1080
- Parametrul neconform: Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 01.02-12.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – P2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale




6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_017 Tiream
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 923
- Parametrul neconform: Fe/Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.03-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2/C1
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele (Bransare în 2024 la STAP Carei)
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale


6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_019 Bârsău
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 300
- Parametrul neconform: Amoniu

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.06-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - C
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – C1
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- WS (Proiect nou de reabilitare în 2024)
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale



6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_020 Gherța Mică
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 2500
- Parametrul neconform: Fe/Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.01-30.10.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – T/D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor:  Autoritățile locale

6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_021 Pișcolt-Resighea-Scărișoara
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 3000
- Parametrul neconform: Fe/Mn/Amoniu

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.02-24.10.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – T/D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apă-Canal Andrid - Pișcolt/ Autoritățile locale




6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_022 Viile Satu Mare
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 2200
- Parametrul neconform: Fe

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 08.03-31.10.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Serviciul Comunitar/ Autoritățile locale

6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_023 Pomi
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 1800
- Parametrul neconform: Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.10-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele (1 lună)
- Informarea consumatorilor:  Autoritățile locale





6. Informaţii privind neconformităţile: 
- Zap afectat: RO_SM_S_024 Racșa
- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: P
- Nr. total consumatori afectaţi: 260
- Parametrul neconform: Mn

6 
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.11-31.12.2023
- Cauza depăşirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1 - T( Deficiențe în tratare)
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1 – D2
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1- Altele
- Informarea consumatorilor: Apaserv/ Autoritățile locale


7. Incidente (cu o durată de peste 10 zile şi afectarea a peste 1000 de consumatori) 
- Zap implicat: RO_SM_S_ 003 Agriș - Ciuperceni
- Sursa de apă implicată: suprafaţă/profunzime: P
- Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 1700
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) W 
- Perioada derulării incidentului ( de la...până la..):16.01-27.01.2023 
- Înregistrarea de neconformităţi/ dacă da, pentru ce parametru şi valoarea maximă raportată: 
Fe = 0,721 mg/l
Mn = 165µg/l
- Acţiuni/măsuri întreprinse: D2/T
- Informarea consumatorilor: DA (Apaserv/ Autoritățile locale)




8. Derogări 
- Zap: 
- Sursa de apă supusă potabilizării implicată în derogare: suprafaţă/adâncime: 
- Parametrul chimic supus derogării: 
- Valoarea concentraţiei admise pe perioada derogării: 
- Număr total de consumatori afectaţi: 
- Motivele solicitării derogării: 
- Durata derogării acordate: 
- Principalele măsuri şi calendarul de remediere a neconformităţii: 
- Derogări acordate anterior pentru acelaşi parametru/perioada:.... 

9. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice: 
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din judeţ : 50
- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din judeţ: 66
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP: 23
- Nrumărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: 27
- Numărul instalaţiilor publice tip fântână publică supuse interdicţiei de folosire pentru populaţie: 0
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicţie de folosire pentru populaţie: 1
- Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare :
 
Afișare tăbliță de avertizare că apa nu este potabilă, igienizarea surselor de apă, a părților contaminate, dezinfecție acolo unde este posibil.
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